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Wenn die Temperatur im Puffer höher ist als im gemeinsamen Rücklauf bleibt das 3-Wegeventil stromlos geöffnet.

Der Öler wird durchströmt

Pumpen und Mischer steuert der Ölkessel oder die ACD03/04
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